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ρ [кВт ⋅ ч/м3]
НА № 3м 534 2687 0,19874
НА № 5м 1191 7864 0,15145
НА № 6м 1191 7849 0,14174
Исходя из данных табл. 2 удельный расход электро-




0 1585= = ,  кВт ⋅ ч/м3.
Достижение максимальной энергоэффективности 
предусматривает также и необходимость разработки ор-
ганизационных мероприятий, направленных на сниже-
ние потребления электроэнергии через рациональное 
сочетание параллельно работающих насосных агрегатов 
в границах заданных давлений и подач [3].
5. выводы
1. Применение объектно-ориентированного модели-
рования сложных гидравлических сетей упрощает ре-
шение оптимизационных задач и позволяет получить 
точные данные основных технических характеристик 
моделируемых объектов.
2. Основной практический эффект работы достиг-
нут за счет модернизации трех насосных агрегатов ОНС 
и разработки рекомендаций по энергоэффективному ре-
жиму водоснабжения технологических потребителей.
3. Достигнутая экономия электроэнергии от полной 
реализации проекта при учете характеристики режима 
работы ОНС до проведения работ по модернизации на-
сосных агрегатов (среднесуточное потреблением элек-
троэнергии группой насосных агрегатов по измерениям 
счетчиков — 99 466 кВт ⋅ ч; среднесуточная подача тех-
нической воды группой насосных агрегатов по измере-
ниям расходомеров — 440 642 м3; удельное потребление 
электрической энергии на перекачивание 1 м3 воды — 
ρ = =99466 440642 0 2257/ ,  кВт ⋅ ч/м3) составляет:
N = ⋅ − =100 0 2257 0 1585 0 2257 29 77( , , ) , , % .
При этом, исходя из среднесуточного потребления 
электроэнергии насосными агрегатами ОНС на уровне 
99 466 кВт ⋅ ч, годовая экономия электроэнергии насос-
ными агрегатами этой станции после модернизации со-
ставляет W = 99 466 ⋅ 0,2977 ⋅ 365 = 10 808 025 кВт ⋅ ч.
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Розглянуто механізм утворення зворотних 
витоків розчинної суміші через усмоктувальний 
клапан розчинонасоса впродовж такту нагнітан-
ня та вплив конструктивних та реологічних пара-
метрів на їх величину; розроблена математична 
модель цього процесу.
Ключові слова: зворотні витоки, клапан, розчино-
насос, математична модель.
Рассмотрен механизм образования обратных 
утечек растворной смеси через всасывающий кла-
пан растворонасоса в течение такта нагнетания 
и влияние конструктивных и реологических пара-
метров на их величину; разработана математиче-
ская модель этого процесса.
Ключевые слова: обратные утечки, клапан, раст-
воронасос, математическая модель.
Mechanism of forming the inverse drains of mor-
tar through suction valve of mortar pump is considered 
during a pumping tact. The influence of constructive 
and rheological parameters on their value is also inves-
tigated in the work; the mathematical model of this pro-
cess has been designed by the author of the article.
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1. Постановка проблеми
При проектуванні будь-якого розчинонасоса значна 
увага приділяється підвищенню його загального ККД. 
Вагому роль в загальному ККД відіграє об’ємний ККД 
об ,η  який визначається відношенням дійсної подачі дQ  
до теоретичної (розрахункової) тQ ,  вираженим у долях 





100 , % .
Q
η = ⋅  (1)
Дійсна подача менша від теоретичної на сумарну 
величину втрат середовища, яке перекачується iQ ,  яка 
визначається наступним чином:
д т i
Q Q Q .= − ∑  (2)
В даній статті теоретично визначається одна із скла-
дових втрат розчинної суміші, яка виникає в такті на-
гнітання в процесі спрацьовування усмоктувального кла-
пана на закриття нагн.Q ,  та пропонується її математична 
модель, яка дозволить прогнозувати вплив основних 
чинників на величину втрат.
2. аналіз останніх досліджень і виділення  




з проточним плунжером [3], 
схематичний переріз робо-
чого органа якого наведе-
ний на рис. 1.
Робочий орган даного 
розчинонасоса приводить-
ся в дію за допомогою гід-
равлічного приводу, через 
це його закон руху має за-
лежність, яка характери-
зується сталою швидкіс-
тю впродовж всього такту 
нагнітання. В роботі [3] 
розглядається закон руху 
робочого органа, але яким 
чином він впливає на ве-
личину витоків розчинної 
суміші через клапанний ву-
зол не досліджено.
3. Формулювання цілей 
статті
Для можливості визна-
чення однієї із складових 
величин втрат розчинної суміші — витоків через усмок-
тувальний клапан для розчинонасосів, які мають закон 
руху робочого органа, що характеризується сталою 
швидкістю впродовж більшої частини циклу роботи, 
необхідно розробити методику розрахунку, яка б до-
зволяла визначати дану величину, у тому числі для 
тих розчинонасосів, що знаходяться на стадії проекту-
вання.
4. виклад основного матеріалу
Розглянемо механізм утворення зворотних вито-
ків розчинної суміші через всмоктувальний кульовий 
клапан, який розташований в нижній циліндричній 
частині робочої камери. Цей клапан (рис. 2) починає 
спрацьовувати на закриття з початком такту нагнітан-
ня. Нагнітальний клапан закритий до моменту повного 
закриття всмоктувального клапана. При цьому вся 
розчинна суміш, яка знаходиться у робочій камері 
під клапаном, під дією поршня буде рухатись униз, 
витікаючи через отвір в гнізді клапана назад до всмок-
тувального патрубка. Разом з нею буде рухатись униз 
і кулька всмоктувального клапана. Але оскільки гус-
тина стальної кульки майже в чотири рази більша за 
густину розчинної суміші і вона за своїми реологічни-
ми властивостями дозволяє рухатись сталевій кульці 
в своєму середовищі, то клапан додатково буде руха-
тися униз відносно суміші. Загальний шлях h, який 
проходить кулька під час закривання, буде складатися 
з двох частин: величини тh  — шлях, який кулька про-
ходить відносно розчинної суміші під дією сили тя-
жіння та величини рh  — шлях, який кулька проходить 
разом з розчинною сумішшю, тобто
т рh h h .= +  (3)
Рис. 2.	Схема	утворення	зворотних	витоків	Qнагн.	через	
всмоктувальний	клапан	в	такті	нагнітання
Виразивши величини в рівнянні (3) як добуток швид-
кості на час, отримаємо
т т р рh t , h t ,= υ ⋅ = υ ⋅  (4)
де тυ  — швидкість занурення кульки клапана в розчин-
ній суміші, м/с; рυ  — швидкість руху розчинної суміші 
в нижній частині всмоктувальної камери, м/с; t  — час 
спрацьовування клапана на закриття, с.
Підставивши вирази (4) в формулу (3), отримаємо
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= υ + υ  (6)
Швидкість руху розчинної суміші в нижній частині 









υ = υ ⋅  (7)
де пD  — діаметр поршня, м; пυ  — швидкість руху порш-
ня, м/с; кd  — діаметр циліндричної частини всмокту-
вальної робочої камери, м.
Під час закриття клапан опускається на гніздо з ви-
соти h, але, опереджаючи розчинну суміш на відстань 
тh ,  разом з нею проходить відстань рh .  Тому величину 
зворотних витоків можна визначити як об’єм шару роз-
чинної суміші товщиною рh  за виключенням об’єму кV ,  
який витісняє нижня частина кульки клапана та додавши 
підклапанний «мертвий» об’єм ВQ ,  який додається до 
витоків за законом Вестфаля [1, 4], згідно якого при русі 
кульки у напрямі потоку суміші витрата через отвір сідла 
більша, ніж витрата через клапанну щілину.
2
нагн. к р к ВQ d h V Q .4
π= ⋅ ⋅ − +  (8)
з2 2 2
к з з с
h
V h r ; h r r r ,
3
 = π ⋅ − = − −    (9)
де r  — радіус кульки клапана, м; сr  — радіус сідла клапа-
на, м; зh  — висота кульового сегмента, м.
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π⋅ ⋅= π ⋅ ⋅ =
υ ⋅+ υ ⋅
 (10)
Підставивши в рівняння (8) значення рh  з виразу (6), 
рυ  з виразу (7), кV  з виразу (9), та ВQ  з виразу (10), 
отримаємо остаточну формулу для розрахунку зворотних 
витоків, які виникають під час спрацьовування на закрит-
тя всмоктувального клапана
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π⋅ υ ⋅ ⋅= − π − − ×
 υ ⋅ + υ  
 − − π⋅ ⋅× − +  υ ⋅  + υ ⋅
 (11)
В формулі (11) величини кd  та h  є конструктивними 
параметрами, які не змінюються в процесі роботи. Сут-
тєво на величину зворотних витоків впливає швидкість 
занурення кульки у розчинну суміш, яка залежить від її 
рухомості, а також від розмірів та густини матеріалу куль-
ки. Найбільш поширені сталеві кульки клапанних вузлів. 
Тому чим більша рухомість розчинної суміші, тим більше 
швидкість занурення кульки та, відповідно, менші зворот-
ні витоки. Максимальна величина зворотних витоків буде 
у випадку, коли швидкість занурення клапана у розчинну 
суміш дорівнює нулю, це відповідає рухомості 8 см [2].
5. висновки
Аналіз формули (11) дає змогу намітити міри по зни-
женню величини зворотних втрат розчинної суміші через 
кульові клапани. Ці заходи зводяться до наступного. 
Розміри внутрішньої поверхні всмоктувальної робочої 
камери в околиці кульового клапана повинні бути такі, 
щоб площа її горизонтальної проекції була за можливістю 
мінімальна. Гранична висота підйому кульки над гніз-
дом клапана h повинна бути достатньою для відкриття 
клапана, але мінімально припустимою. Кулька клапана 
повинна мати такі геометричні характеристики і масу, 
які б забезпечували йому більшу швидкість опускання 
відносно розчинної суміші т .υ
Врахування вказаних вище факторів при конструю-
ванні розчинонасосів дає змогу значно підвищити рівень 
їх об’ємного ККД, який значно впливає на основні по-
казники роботи будь-якого насоса, зокрема і на ступінь 
пульсації тиску подачі розчинної суміші.
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